Ensayo de microturbinas hidráulicas para la generación de energía eléctrica en zonas desabastecidas (I) by Gregoris Braña, Alberto
ENSAYO DE MICROTURBINAS 
HIDRAULICAS PARA LA GENERACION DE 
ENERGIA ELECTRICA EN ZONAS 
DESABASTECIDAS
Alumno: Alberto Gregoris Braña (I.T.I. Electricidad)
Tutor : Jaime Alonso-Martinez de las Morenas
Director: Ulpiano Ruiz-Rivas Hernando
1
1. INTRODUCCION
2. INSTALACION DEL BANCO DE PRUEBAS
3. EL ALTERNADOR










-Los proyectos de energía picohidráulica no superan los 5kw
-Se suelen situar en lugares de difícil acceso para la instalación de un
tendido eléctrico
-Posibilidad de uso para energía Mecánica (molino)
energía eléctrica (un alternador)
- Usan el agua, mediante su energía potencial para producir energía
( Energía renovable)
- Usan elementos cotidianos en las instalaciones
- Es una parte de las tecnologías apropiadas que buscan ayudar a
países en vías de desarrollo
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Organización del Proyecto
“Ensayo de Microturbinas hidráulicas para la 
generación de energía en zonas 
desabastecidas”
Diseño del banco de pruebas Construcción del banco de pruebas e instalación de los elementos 
Acoplamiento del alternador en el banco de 
pruebas
Conexiones de todos los elementos 
necesarios
Toma de medidas de los distintos 
elementos Valores del circuito hidráulico
Redacción de diversas partes 
del circuito
Introducción 
Tipos de energía hidráulica














- Construir y diseñar de un banco de pruebas para albergar todos los
elementos hidráulicos para simular puntos característicos de un río
- Acoplar una turbina al circuito hidráulico y mediante un eje
solidario transmitir ese movimiento a un alternador para que
genere electricidad
- Realizar una serie de ensayos con el alternador para buscar el
mejor funcionamiento
- Buscar el punto de máximo rendimiento que podamos encontrar
entre la potencia hidráulica suministrada por la bomba y la







2.- INSTALACION DEL BANCO DE 
PRUEBAS
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Se encarga de hacer llegar el agua desde el deposito hasta
el inyector pasando por una serie de elementos para variar
sus características y llegar con una presión y caudal
determinado
- Bomba Centrifuga 
- Deposito de plástico
- Válvula de Compuerta 
- Válvula de By-pass
- Inyector 




Se encarga de los elementos que comunican la energía
hidráulica con la energía eléctrica, se basa en la velocidad
de giro de la turbina
Se compone:
Turbina turgo/Turbina Pelton
Eje de conexión de la turbina al rotor del alternador
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Circuito Eléctrico
Va a transformar la energía mecánica que recibe del eje para
mediante una reacción electromagnética transformarla en
electricidad:
Fuente trifásica
Rectificador trifásico a monofásico continua












Circuito con excitación dependiente
Circuito con excitación independiente
3.- El Alternador
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∗ El alternador se forma de tres partes principales 
∗ El rotor: Parte móvil encargado de crear el campo magnético
inductor, se forma de unos dientes magnéticos (polos) que giran
sobre una bobina cargada eléctricamente mediante las delgas por
una excitación
∗ El estator: Parte fija con forma de corona circular con un bobinado
de cobre arrollado alrededor del rotor que aumenta la intensidad
de salida
∗ Regulador: elemento electrónico que no permite sobrepasar la
tensión a la que esta diseñado realizando una circuito de Off/On
Partes del Alternador
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Es una maquina eléctrica que transforma la energía mecánica en energía
eléctrica generando una corriente alterna mediante inducción
electromagnética.
Esta inducción eléctrica se genera al tener una bobina cargada eléctricamente
girando en un campo magnético produciendo una onda sinusiodal.
Concepto del  Alternador
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Objetivo:
El control de la tensión de salida regulada y conseguir trabajar de forma
independiente sin necesidad de una fuente de excitación
Funcionamiento:
Se excita el alternador hasta llegar a un régimen de rpm que sea capaz de
forma autónoma de autoexcitarse y dar potencia a la carga, en ese momento
se desconecta la fuente exterior de excitación y se aumenta la potencia
hidráulica para aumentar la potencia eléctrica de salida
Circuito con regulador
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Tras realizar las mediciones a una excitación de 12 V y 3 A
La velocidad del alternador se estabilizaba al desconectar
la fuente en unos valores de 700-750 rpm y la potencia se
divide entre la autoexcitacion y generar a la carga bajando
la potencia extraída.
No se llega a estabilizar la tensión en 12 V por falta de 
energía hidráulica y así aumentar las rpm para generar 





Mejorar las condiciones del funcionamiento que teníamos con regulador
Evitar las perdidas del regulador internas eliminándolo
Mantener el alternador funcionando sin excitación exterior
Circuito con excitación dependiente
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Conclusiones:
Se sigue manteniendo la excitación al eliminar la fuente exterior
Se mejora la Potencia cedida a la carga y en consecuencia el rendimiento al 
3,3%
Eliminan problemas de sensibilidad del alternador
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Se elimina la recirculación del circuito
Siempre debe tener una fuente de excitación alimentado al rotor
Se podrá excitar a distintas tensiones y distintas cargas




Para excitaciones    (10 V y 3A) no conseguíamos la potencia de 
salida necesaria para igualar la excitación y las rpm eran bajas
Para cargas mayores la intensidad de salida era menor por la 
Ley de Joule 




Excitación 3v y 1 A para 6 Ω
La velocidad aumento                  La intensidad también 
Potencia neta eléctrica 91,93 W y Potencia hidráulica 218,27 W
El rendimiento de 42,12 %
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La relación de Velocidad / potencia neta viene 
relacionado como vimos en la tabla del alternador del 
fabricante al aumentar la velocidad lo hacia de manera 
importante la intensidad
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4.- Datos y Conclusiones
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Circuito con Regulador
Podemos generar potencia sin aporte exterior de excitación si aumentáramos 
la potencia hidráulica manteniendo el valor de tensión de salida
Circuito con excitación dependiente 
Se mantiene la recirculación y disminuimos las perdidas pero no tenemos 
tensión de salida fija y un rendimiento bajo 
Circuito con Excitación Independiente
Aumento de la velocidad de funcionamiento 
Aumento del rendimiento hasta el 42,12% del banco de ensayos respecto a la 
energía hidráulica




- Posible instalación de varios inyectores
- Aumentar la apertura del diámetro de la boquilla del 
inyector
- Realizar variaciones de caudal aparte de presión para 
tener mas rangos de valores
- Utilizar un circuito de electrónica potencia para regular 
la tensión de salida y sacar un rendimiento alto de la 
instalación
- Buscar un alternador que cumpla mejor los 
requerimientos aumentando el número de polos
- Buscar un regulador que se estabilice a una tensión 
inferior  
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